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Poliklinika Litvínov - oddělení rehabilitace a léčby bolesti 
Stavební  úpravy a změna využítí  části stavby

Katastrální území :  Horní Litvínov , ulice Žižkova č.p. 151 na parcele p.č. 1260/4 , kraj ÚSTECKÝ

SVAZEK :

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

D.1.4.5. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1.ZTI - PŮDORYS 1.NP- BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA -VNITŘNÍ KANALIZACE  NOVÉ POTRUBÍ

POTRUBÍ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ PP-HT

POTRUBÍ KANALIZAČNÍ  SVODNÉ Z PVC MATERIÁL - PVC-KG SN8 
(SVODNÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI)

PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY (PPR-PN16)
PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY(PPR-PN16)

LEGENDA -VNITŘNÍ VODOVOD-  NOVÉ POTRUBÍ

PŮDORYS 1. NP : NOVÝ STAV

LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ a ARMATUR
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PŮDORYS 1. NP : STÁVAJÍCÍ STAV
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BOURACÍ PRÁCE ZTI
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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - ČÁST ZTI

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ ZTI URČENÉ K DEMONTÁŽI

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

ZT1- Demontáž podlahových vpustí a příprava pro napojení nových podlahových vpustí- 4 ks
ZT2 -Demontáž panelu pro střiky včetně odpojení od přívodů vody 
          (přívody budou pod úrovní podlahy zaslepeny)   1 ks
ZT3 -Demontáž sprchových nástěnných baterií             2 ks
ZT4- Demontáž sedacích van včetně odpojení od přívodu vody, tlak. vzduchu a kanalizace 
          Stávající přívody vody budou zaslepeny, kanalizace uzpůsobena (respektive zaslepena)
          pro nové napojení zařízení.                      2ks
 ZT5-Demontáž lehacích van včetně odpojení od přívodu vody, tlak. vzduchu a kanalizace 
          Stávající přívody vody budou zaslepeny, kanalizace uzpůsobena (respektive zaslepena)
          pro nové napojení zařízení.                      2ks
ZT6 -Demontáž lehacích van včetně odpojení od přívodu vody, tlak. vzduchu a kanalizace 
          Stávající přívody vody budou zaslepeny, kanalizace uzpůsobena (respektive zaslepena)
          pro nové napojení zařízení.                      5ks
 ZT7-Demontáž přívodu tlakového vzduchu zaslepení stávajícího přívodního potrubí v místě za        
         tlakoměrem. (1 x potrubí do DN20)


